
Příloha č. 2 ZD - Předpokládaná specifikace první veřejné zakázky

Typ
klimatizační

jednotky
Výkon v kW Typ chladiva Předpokládaná

délka potrubí Útvar Adresa umístění

A 3,1 a vyšší R32 14 m CÚ Středočeský kraj M.Horákové 227, Kladno
A 3,1 a vyšší R32 20 m GŘC, odd.128.2 Planá u Českých Budějovic, budova na parc.č.1469/250
B 4,1 a vyšší R32 6 m GŘC, odb.75.5 Studentská 1138, Bohumín, technolog.místnost
B 4,1 a vyšší R32 20 m GŘC, DO 134.6 A. Uxy 11, Plzeň, místnost č. 508
B 4,1 a vyšší R32 25 m GŘC, DO 134.6 A. Uxy 11, Plzeň, místnost č. 511
B 4,1 a vyšší R32 12 m CÚ pro MS kraj nám. Sv. Čecha 8, Ostrava 1, technolog.místnost
C 5,1 a vyšší R32 25 m CÚ pro Olomoucký kraj Tržní 5, Přerov, hala pro deklaranty
D 6,1 a vyšší R32 25 m GŘC, DO 128.4 Blanická 917/19, 779 00 Olomouc
D 6,1 a vyšší R32 10 m GŘC, odb.75.1 Vrchlického 14, Jihlava
E 7,1 a vyšší R32 15 m GŘC, DO 134.6 A. Uxy 11, Plzeň, místnost č. 418
E 7,1 a vyšší R32 4,5 m GŘC, DO 128.8 Hoření 3540/7A, 400 11 Ústí nad Labem



Kontaktní osoba Telefon

Kratochvíl Luboš 720748377
Bc. Milan Mašek 725083572
Ing. Vatter Miroslav 596270362
Mgr. Bc. František Vokroj 377204144
Mgr. Bc. Vladimír Mašek 377204142
Ing. Vatter Miroslav 596270362
npor. Mgr. Kylhof Zdeněk 581706221
Drešr Aleš Ing. 724434444
Koláček Karel 545549886
Mgr. Bc. Vladimír Mašek 377204142
Luboš Fryč 724965187
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