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gisl. | typ umisténi ukondeni pfikon zafizeni poznamka
E1 [1f+0 [1200 mmn.C.p. |dvojzasuvka 2,5kW  |rezerva 230V
E2 |3f+0 [1200 mm n.C.p. zasuvka 1 kKW kraje¢ knedlikd viz poznamka 1a. |
E3 [1f+0 (1200 mmn.C.p. |zA&suvka 1,5kW  |rezerva 230V ~
E4 [1f+0 [600mmn.ip.  |zasuvka 0,1kW |lednice ]
E5 |3f+0 [1200 mm n.C.p. zapusténa zasuvka | 3,5 kW rezerva 400V
E6 |3f+0 |1400 mm n.E.p. zasuvka 2,8 kW robot viz poznamka 1a. L
VA VAN
E7 |3f+0 [1600 mmn.&.p. |zasuvka 59kW |hnétad viz poznamka 1a. ()2
E8 |[3f+0 |100 mm n.C.p. volny konec 2m 26 kKW mycka viz poznamka 1a. TrL
< . - \ s s S | iy - 1
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E11 |1f+0 500 mm n.¢.p. volny konec 2m 0,3kW  |konvektomat viz poznamka 1a. @MHW\\ @m\_\\\\\\%ﬂ&_m@ﬁ \A/ﬁ%xt.a.\ \\\\\ e
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E12 |1f+0 [100 mm n.¢.p. volny konec 2m 0,7 kW konvektomat viz poznamka 1a. T L R M - =L
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E13 [1f+0 |1500 mm n.¢.p. zasuvka 2,9 kW tepla skfin viz poznamka 1a. i W i W i W W i i i i |
H : H : ,
E14 |3f+0 [1200 mmn.C.p. |zAsuvka 0,5kW  |rezerva 400V [ I I I I I TN
E15|1f+0 |2300 mmn.p. |zasuvka 0,3kW |lednice ! L !
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E16 |3f+0 |100 mm n.€.p. volny konec 2m 45 kW varné centrum L o “ I
E17 |3f+0 [100 mmn.&p.  |volny konec 2m 28 kW  |varné centrum AHEE R S
< C TR 1> Ukon&eni odpadu v podlaze - sifon v podlaze.
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o veskeré kéty jsou brany od &isté podlahy, omitnutych stén a obkladd. Vyvody jsou kétované na osu vyvodu. (|  bFH—o@- .. J4 0 . __._._ . . _._._._._. 4 (... M
e el. vyvody ukonéené volnym koncem je nutné opatfit chrani¢kou (husim krkem) v dé/ce kaspe = |  —meuo-oIl - tporeeey _——  —_——_—L— - L— -t ©
e el. vyvody ukonéené volnym koncem je nutné provést jako ohebné a mékké
e u pracovnich stold je nutné vyvést zemnici kabely, je postadujici jedenkrat v sestavé
e u pracovnich stroji pfipojenych "napfimo" (bez zasuvky) je nutné spolu s el. vyvodem vyvést také zemnici kabel | @ @&@H—& s — e —— \
e el. vyvody E1 a E3 (rezerva 230V) a E5 (rezerva 400V) sméji byt zapojeny vzdy max. 3 v jednom obvodé
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¢isl. |typ |umisténi ukonceni zafizeni poznamka ] O U i
ZW1|Z.V. |400 mm n.&.p. prackovy ventil mycka, konvektomat i
Pozndmka 2: _
e Z.\V.-zmékcena voda [ |
e ZW1 - vystup ZMEKCENE vody z rozvodu zmék&ené vody k technologii T T T ~ INSTALACEPRO
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e veskeré koéty jsou brany od &isté podlahy, omitnutych stén a obkladd. Vyvody jsou kétované na osu vyvodu. x|l W50 i P | BEZE ZMEN @ F A = ) )
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e  projektant zti je povinen v koordinaci s dodavatelem zti a gastro zajistit spinéni CSN EN 1717 B Suo ~D7 —_— — ", N — i ,T : : 1/2 1/2
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gisl. [typ |umisténi ukongeni zafizeni poznamka veetne maﬂwwwwm%m m ===l " " %
W1 [T.V. |[1150 mmn.C.p.  |baterie nasténna baterie viz poznamka 3a. & :
W2 |S.V. |1150 mm n.é.p. |baterie nasténna baterie viz poznamka 3a. N L f o
¢ ¢kovy ventil kohout fipojeni hadi dodavka stavby/ZTI T T TP 1 I T 7 s < — = —— INSTALACE PRO NASTENNOU
W3 [S.V. [1000 mm n.C.p. prackovy venti ohout pro pfipojeni hadice odavka stavby ,jit,/:w:,wm{tjj::: /“/“/ BATERI| A DREZ
» A : O DR T ><
W4 |S.v. |600 mm n.C.p. rohacek baterie Etjj::?@jtcm:: s 150
w5 [T.v. [600 mmnep.  [rohagek baterie | |\ |\ 1T e S tepla voda- | | studena voda
W6 |[T.V. |300 mm n.¢.p. prackovy ventil my¢&ka B PP CToTiIiTiTn
W7 |T.V. [100 mm n.&.p. rohadek kombivylevka viz poznémka3a. | -V ... - |\ ... 0000000000000\ .00 .. 1/2 1/2
o
w8 |S.V. |100 mm n.C.p. rohadek kombivylevka viz poznamka 3a. B
W9 _|SV. |S00mmncp.  |prackovy vent] konvektomat VEDENIi ZMEKCENE VODY OD CENTRALNIHO ZMEKCOVACE K JEDNOTLIVYM ZARIZENIM. odpad-" §
W10 [S.v. [100mmn.cp.  |prackovy venti vamné centrum Centralni zmék&ovaé pro technologii gastro je stavajici a neni sougasti tohoto projektu gastro.
Pozndmka 3: vV . v x p . Y . 7 p
. e edeni zmékcené vody je soucasti projektu ZTl a NENI dodavkou gastro.
a. PRESUNUTE STAVAJICI ZARIZENI S — B —— : y) Proj — 9 - —
-/ /.\N&\\.D, m!ru&u.@, WW.NNW\ /.MNW.\‘ /.M&w.\, L R Al ) S P P ]
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e pracovni tlak ve vodovodnim fadu pro spravny chod spotfebicu je 2,5 - 6,0 atm T \L S AT I e > et v o —— oo TELEE : k 1 ”,_ -
e veskeré koty jsou brany od &isté podlahy, omitnutych stén a obklad(i. Vyvody jsou kétované na osu vyvodu. i T S T S B B S A - == I @ teol4 voda
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Cisl. | typ umisteni zarizeni poznamka i~ W = Jﬂ _N Aﬂ T S : nEnnannnanknlinininindnysr=s: - a—
D1 [DN30 400 mm n.¢.p. dfez, umyvadio , L i ) N.r/wuo |1 ! | Ej,f:/twﬁt_u,mﬁxjjj::: Ny
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D2 |DN80-100 | v podiaze Kormpleni podianova vana s 1ostema | dodavka stavby/ZT! b ansrade 9 € rtH A e
protizapachovou uzavérou (T TR0 |/ — ——~ [ 1~ 1 1.
D3 |DN50 100 mm n.¢.p. mycka teplota odpadni vody mizZe dosahovat az 85°C S S -
D4 |DN50 100 mm n.¢.p. kombivylevka viz poznamka 4a. T [~ T T I T
D5 [DN50 v podlaze konvektomat teplota odpadni vody muze dosahovat az 95°C
D6 |DN50 400 mm n.¢.p. konvektomat teplota odpadni vody muize dosahovat az 95°C
D7 |DN50 100 mm n.¢.p. varné centrum teplota odpadni vody maze dosahovat az 95°C T [ 3 UPOZORN _me“
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e vSechny difezy a nerezova umyvatka ktera jsou v dodavce gastro jsou vybavena sifonem a pfipojovaci armaturou. U JT_UHAJ_WM ,Jp_\\/\vr/\L, .m.w. ,W" " “ " PROTOZE DODAVATEL TECHNOLOGIE MUZE DODAT JINOU TECHNOLOGII
v8ech ostatnich odpadd musi sifon zajistit stavba Wmm\mvm r|L.wu. n\h\hfnwﬁ*/m@@r\% : 4 : x 7 ‘ z
¢ odpady vyvedené z podlahy, nebo soklu, ukongit hrdlem ve vySce max. 50 mm nad Cistou podlahou L B L N = : _ NEZBYLA _U_NOL_MX._.O<>Z>. MUSI DODAVATEL PROVEST REVIZ| TOHOTO
o veskeré koty jsou brany od Gisté podlahy, omitnutych stén a obkladd. V§vody jsou kétované na osu vyvodu. : _ m _ N | _ _ b= _ ! _ INSTALACNIHO PLANU A UPRESNIT HO DLE DODAVANE TECHNOLOGIE !
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G1 |3/4" |300 mm n.C.p. 3/4" kulovy ventil 20 kW konvektomat viz poznamka 5a. ~ ﬂﬂ i P I ﬂJrj W | Jjﬂ W D ﬂa ) M}J i Letenska 15/0, 118 10 Praha 1
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G2 |[3/4" |300mmn.C.p. |3/4" kulovy ventil 44 kW  |konvektomat viz poznamka 5a. A \ Ew N N ~Hi == Tied b N Lﬁw ! I m,g; i mf Zpracovatel &sti - Autorizace/revize :
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Pozndmka 5:
. . ] . e . I e St s s - VIEWEGH GASTRO TEAM s r.o.
3. PRESUNUTE STAVAJICI ZARIZENT i — — . NUPAKY 165
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e vedkeré koty jsou brany od &isté podlahy, omitnutych stén a obkladii. Vyvody jsou kétované na osu vyvodu. L 1 _ L1 TEL.: 241405380

inffo@gastro-projekt.cz
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Odpovédny projektant : | Vypracoval : Kreslil : Kontroloval :
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Tato dokumentace je dusevnim majetkem firmy VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. Jeji vyuZiti podléha autorskym pravam.




